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認定システム（平成２７年１０月３０日現在） 
 

 

□ 集合住宅用太陽熱利用システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体集熱 

集熱器・蓄熱槽集中タイプ 

[集合－液体－集中－C－01～06] 

 

集熱器・補助熱源・蓄熱槽集中タイプ 

[集合－液体－集中－A－01～06] 

戸別設置方式 

集中設置方式 

空気集熱 

集熱器バルコニー設置タイプ 

[集合－液体－戸別－B－01] 

 

集熱器集中タイプ 

[集合－液体－集中－D－01～05] 

 

集熱器・補助熱源集中タイプ 

[集合－液体－集中－B－01] 

 

空気集熱タイプ[通気孔集熱] 
[集合－空気－集中－A－01～02] 

図１ 集合住宅用太陽熱利用システムの種類 

集熱器屋上設置タイプ 
[集合－液体－戸別－A－01] 
  

集中設置方式 
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 管理番号：集合－液体―集中－Ａ―01 

集中設置方式：集熱器・補助熱源・蓄熱槽集中タイプ 

集熱器（液体集熱式）・蓄熱槽・補助熱源機が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱

を供給するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

集熱器 
（架台含む） 

 

 

  蓄熱槽 

給水 

  

給湯 

 暖房 

 

各住戸 

ソーラー熱回収熱交換器 
（膨張タンク含む） 

 補
助
熱
源 

（ボ
イ
ラ
） 
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 管理番号：集合－液体―集中－A―02 

集中設置方式：集熱器・補助熱源・蓄熱槽集中タイプ 

集熱器（液体集熱式）・蓄熱槽・補助熱源機が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱

を供給するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水 

集熱器 
（架台含む） 

蓄
熱
槽 

密閉式 

ﾊﾞｯﾌｧｰﾀﾝｸ 

給湯 

住戸内（専有部） 

 
給湯 

住戸内（専有部） 

蓄
熱
槽 

  

冷却装置 

追焚用給湯器 

（補助熱源） 

吸着式 

冷凍機 

冷却塔 

（共用部） 

冷房・暖房 

ﾊﾞｯﾌｧｰﾀﾝｸ 

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ［空冷］ 
（補助熱源） 
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 管理番号：集合－液体―集中－A―03 

集中設置方式：集熱器・補助熱源・蓄熱槽集中タイプ 

集熱器（液体集熱式）・蓄熱槽・補助熱源機が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱

を供給するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集熱器 
（架台含む） 

蓄
熱
槽 

温水焚吸収式 

冷温水発生器 

冷却塔 

（共用部） 

冷房・暖房 

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ［空冷］ 
（補助熱源） 

補給水槽 
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 管理番号：集合－液体―集中－A―04 

集中設置方式：集熱器・補助熱源・蓄熱槽集中タイプ 

集熱器（液体集熱式）・蓄熱槽・補助熱源機が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱

を供給するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水 

給湯 

住戸内（専有部） 

 

集熱器 
（架台含む） 

蓄
熱
槽
Ａ 

ミキシング装置 

密閉式 

住戸内（専有部） 

開放型膨張タンク 

注）蓄熱槽Aを60℃以下に制御する場合

はミキシング装置なし 

蓄
熱
槽
Ｂ 

コージェネレーション 

排熱 

オプション 

ボイラ 

（補助熱源器） 

密閉式 

給湯 
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 管理番号：集合－液体―集中－A―05 

集中設置方式：集熱器・補助熱源・蓄熱槽集中タイプ 

集熱器（液体集熱式）・蓄熱槽・補助熱源機が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱

を供給するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

給水 

補助熱源 

給湯 

住戸内（専有部） 

給湯 

蓄
熱
槽 

集熱器（架台含む） ヘッダー 

蓄
熱
槽 

（密
閉
式
） 

住戸内（専有部） 

  

集熱器（架台含む） 
蓄
熱
槽 

ヘッダー 

密閉式 

密閉式 

（ユニット化） 
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 管理番号：集合－液体―集中－A―06 

集中設置方式：集熱器・補助熱源・蓄熱槽集中タイプ 

集熱器（液体集熱式）・蓄熱槽・補助熱源機が集中設置され、その集中設備から給湯利用場所に

太陽熱を供給するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光・太陽熱ハイブリッド 

パネル（架台含む） 

蓄
熱
槽 

密閉式 

密閉型 

膨張タンク 

給水 

開放型 

膨張タンク （発電） 

ガス給湯器

（補助熱源） 

給湯 

大浴場など 

給水 

オプション 

コージェネレーション 

排熱 
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 管理番号：集合－液体―集中－Ｂ―01 

集中設置方式：集熱器・補助熱源集中タイプ 

集熱器（液体集熱式）・補助熱源機が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱を供給す

るシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集熱器 
（架台含む） 

ソーラー熱回収熱交換器ユニット 

P 

 

P 

 

密閉膨張タンク 

ｻｰﾊﾞｰﾀﾝｸ 熱交換器 
熱交 

膨張タンク 

住戸内 （専有部） 

給水 

給湯 

住戸内（専有部） 

蓄
熱
槽 

暖房 
（追焚含む） 

給水 

給湯 

暖房 
（追焚含む） 

 
補助熱源 

蓄
熱
槽 
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 管理番号：集合－液体―集中－Ｃ―01 

集中設置方式：集熱器・蓄熱槽集中タイプ 

集熱器（液体集熱式）・蓄熱槽が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱を供給するシ

ステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

給水 

補助熱源 

給湯 

住戸内（専有部） 

 

補助熱源 

給湯 

蓄
熱
槽 

集熱器（架台含む） ヘッダー 

蓄
熱
槽 

（密
閉
式
） 住戸内（専有部） 

予熱水 

  

集熱器（架台含む） 
蓄
熱
槽 

ヘッダー 

密閉式 

密閉式 

（ユニット化） 
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 管理番号：集合－液体―集中－Ｃ―02 

集中設置方式：集熱器・蓄熱槽集中タイプ 

集熱器（液体集熱式）・蓄熱槽が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱を供給するシ

ステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水 

補助熱源 

給湯 

住戸内（専有部） 

 

補助熱源 

給湯 

集熱器 
（架台含む） 

蓄
熱
槽 

ミキシング装置 

密閉式 

住戸内（専有部） 

予熱水 

開放型膨張タンク 

コージェネレーション 

排熱 

オプション 
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 管理番号：集合－液体―集中－Ｃ―03 

集中設置方式：集熱器・蓄熱槽集中タイプ 

集熱器（液体集熱式）・蓄熱槽が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱を供給するシ

ステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水 

温水器（架台含む） 
[ヒートパイプ式] ミキシング装置 

予熱水 

補助熱源 

給湯 

住戸内（専有部） 

 

給水 

ｿｰﾗｰ接続ﾕﾆｯﾄ（オプション） 

補助熱源 

給湯 

住戸内（専有部） 

 

給水 

ｿｰﾗｰ接続ﾕﾆｯﾄ（オプション） 
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 管理番号：集合－液体―集中－Ｃ―04 

集中設置方式：集熱器・蓄熱槽集中タイプ 

集熱器（液体集熱式）・蓄熱槽が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱を供給するシ

ステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水 

温水器（架台含む） 
[ヒートパイプ式] 

ミキシング装置 

予熱水 

補助熱源 

給湯 

住戸内（専有部） 
給水 

暖房 

 

補助熱源 

給湯 

住戸内（専有部） 
給水 

暖房 
ミキシング装置 
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 管理番号：集合－液体―集中－Ｃ―05 

集中設置方式：集熱器・蓄熱槽集中タイプ 

集熱器（液体集熱式）・蓄熱槽が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱を供給するシ

ステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集熱器 
（架台含む） 

蓄
熱
槽 

ミキシング装置 

密閉式 

予熱水 

開放型膨張タンク 

 

補助熱源 

給湯 

住戸内（専有部） 
給水 

暖房 

  

補助熱源 

給湯 

住戸内（専有部） 
給水 

暖房 

給水 

ミキシング装置 
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 管理番号：集合－液体―集中－Ｃ―06 

集中設置方式：集熱器・蓄熱槽集中タイプ 

集熱器（液体集熱式）・蓄熱槽が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱を供給するシ

ステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

太陽光・太陽熱ハイブリッド 

パネル（架台含む） 

蓄
熱
槽
＊ 

密閉式 

予熱水 

密閉型 

膨張タンク 

給水 

開放型 

膨張タンク 
（発電） 

ミキシング装置 

（オプション） 

補助熱源 

ｿｰﾗｰ接続ﾕ

ﾆｯﾄ 

給湯 

住戸内（専有部） 

 

給水 

ｿｰﾗｰ接続ﾕﾆｯﾄ（オプション） 

給水 

補助熱源 

ｿｰﾗｰ接続ﾕ

ﾆｯﾄ 

給湯 

住戸内（専有部） 

 

給水 

ｿｰﾗｰ接続ﾕﾆｯﾄ（オプション） 

給水 

蓄
熱
槽 

蓄
熱
槽 

住
戸
へ 

パ
ネ
ル
側
・コ
ー
ジ
ェ
ネ
側 

 ＊蓄熱槽を分割して

使分ける場合（例） 

このセットを複数設置 

 

コージェネレーション 

排熱 

オプション 
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 管理番号：集合－液体―集中－D―01 

集中設置方式：集熱器集中タイプ  

集熱器（液体集熱式）が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱を供給するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

集熱器 
（架台含む） 

熱交換器 

住戸内（専有部） 

蓄
熱
槽 

給水 

給湯 

給湯器 

[補助熱源] 

ソーラー熱回収熱交換器ユニット 

住戸内（専有部） 

蓄
熱
槽 

給水 

給湯 

給湯器 

[補助熱源] 

熱交換器 

P 

 

P 

 

密閉膨張タンク 

ｻｰﾊﾞｰﾀﾝｸ 熱交換器 
熱交 

膨張タンク 
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 管理番号：集合－液体―集中－D―02 

集中設置方式：集熱器集中タイプ 

集熱器（液体集熱式）が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱を供給するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蓄
熱
槽 

給水 

給湯 

ヒートポンプ 

給湯器 

[補助熱源] 

蓄
熱
槽 

集熱器 
（架台含む） 

熱交換器 

住戸内（専有部） 

ソーラー熱回収熱交換器ユニット 

熱交換器 

P 

 P 

 

密閉膨張タンク 

ｻｰﾊﾞｰﾀﾝｸ 熱交換器 
熱交 

膨張タンク 

蓄
熱
槽 

給水 

給湯 

ヒートポンプ 

給湯器 

[補助熱源] 

蓄
熱
槽 

住戸内（専有部） 
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 管理番号：集合－液体―集中－D―03 

集中設置方式：集熱器集中タイプ  

集熱器（液体集熱式）が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱を供給するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

集熱器 
（架台含む） 

熱交換器 

住戸内（専有部） 

蓄
熱
槽 

給水 

給湯 

給湯器 

[補助熱源] 

ソーラー熱回収熱交換器ユニット 

住戸内（専有部） 

蓄
熱
槽 

給水 

給湯 

給湯器 

[補助熱源] 

熱交換器 

密閉膨張タンク 

ｻｰﾊﾞｰﾀﾝｸ 

熱交換器又はミ

キシングタンク 
熱交 

膨張タンク 

 

 

 

ヒートポンプ 

冷暖房機 

ヒートポンプ 

冷暖房機 

地中熱利用 

熱交換器 

オプション 

P 

 

P 

 

 

暖房 

冷房 

 

暖房 

冷房 
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 管理番号：集合－液体―集中－D―04 

集中設置方式：集熱器集中タイプ 

集熱器（液体集熱式）が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱を供給するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蓄
熱
槽 

給水 

給湯 

ヒートポンプ 

給湯器 

[補助熱源] 

蓄
熱
槽 

集熱器 
（架台含む） 

熱交換器 

住戸内（専有部） 

ソーラー熱回収熱交換器ユニット 

熱交換器 

P 

 P 

 

密閉膨張タンク 

ｻｰﾊﾞｰﾀﾝｸ 熱交換器 
熱交 

膨張タンク 

蓄
熱
槽 

給水 

給湯 

ヒートポンプ 

給湯器 

[補助熱源] 

蓄
熱
槽 

住戸内（専有部） 

 

 

 

 

暖房 

冷房 

ヒートポンプ 

冷暖房機 

ヒートポンプ 

冷暖房機 

暖房 

冷房 

熱交換器 

地中熱利用 

オプション 
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 管理番号：集合－液体―集中－Ｄ―05 

集中設置方式：集熱器集中タイプ 

集熱器（液体集熱式）が集中設置され、その集中設備から各住戸に太陽熱を供給するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光・太陽熱ハイブリッド 

パネル（架台含む） 

（発電） 

＊中高層集合住宅の場合などに設置 

給水 

熱交換器＊ 

住戸内（専有部） 

蓄
熱
槽 

給水 

給湯 

給湯器 

[補助熱源] 

住戸内（専有部） 

蓄
熱
槽 

給水 

給湯 

給湯器 

[補助熱源] 

熱交換器＊ 

 

 

膨張タンク＊ 

給水 

ポンプ＊ 

給水 

熱交換器＊ 

Ｐ 
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 管理番号：集合－液体―戸別－A―01 

戸別設置方式：集熱器屋上設置タイプ 

戸別設置方式で集熱器（液体集熱式）が屋上に設置されたシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

住戸内（専有部） 

給水 

補助熱源 

給湯 

暖房 

   

 

集熱器（架台含む） 

蓄
熱
槽 

密閉式 

（ユニット化） 

ミキシング装置 
 

住戸内（専有部） 

給水 

補助熱源 

給湯 

暖房 

   

  

集熱器（架台含む） 

蓄
熱
槽 

密閉式 

（ユニット化） 

温調弁 

弁 

蓄熱ユニット 蓄熱ユニット 
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 管理番号：集合－液体―戸別－B―01 

戸別設置方式：集熱器バルコニー設置タイプ 

戸別設置方式で集熱器（液体集熱式）がバルコニーに設置されたシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集熱器 

蓄
熱
槽 

貯湯ユニット 

ベランタ 

補助熱源＊１ 

給湯 
 

暖房 

給水 

ミキシング 

装置 

＊１補助熱源分離型も可 
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 管理番号：集合－空気―集中－A―01 

集中設置方式：空気集熱タイプ[通気孔集熱] 

空気集熱式集熱器[通気孔集熱パネル]が屋上又は壁に集中設置されており、その集中設備から暖

められた空気を集熱ファンで強制的に各住戸又は共用部又は外調機に送風するシステム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

通気孔集熱パネル 

 
  

  

バイパスダンパー 

通気孔集熱パネル 

 

通気孔集熱パネル 

 

 

 

 

 

壁付ファン 

ベランダ 

住戸内 

空気配送ダクト 

壁付ファン 

注）２段式ソーラーウォールを含む。 
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 管理番号：集合－空気―集中－A―02 

集中設置方式：空気集熱タイプ[通気孔通熱] 

太陽光発電が取付けられた空気集熱式集熱器[通気孔集熱パネル]が屋上又は壁に集中設置されてお

り、その集中設備から暖められた空気を集熱ファンで強制的に各住戸又は共用部又は外調機に送風す

るシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通気孔集熱パネル 通気孔集熱パネル 

 

 

 

 

ファン 

ベランダ 

住戸内 

空気配送ダクト 

ファン 

太陽光発電 
太陽光発電 

  

 

 

通気孔集熱パネル 

  

 
  

バイパスダンパー 

太陽光発電 

注）２段式ソーラーウォールを含む。 
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□ 戸建住宅用太陽熱利用システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 戸建住宅用太陽熱利用システムの種類 

液体集熱 

強制循環・間接集熱タイプ（補助熱源[ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯器]一体型） 

[戸建－強制－C－01] 

 

強制循環・間接集熱タイプ（補助熱源分離型） 

[戸建－強制－A－01] 

空気集熱 

強制循環・間接集熱タイプ［蓄熱ｺﾝｸﾘｰﾄ］ 

[戸建－強制－D－01] 

 

強制循環・間接集熱タイプ（補助熱源[ガス給湯器]一体型） 

[戸建－強制－B－01] 

 

空気集熱タイプ［蓄熱ｺﾝｸﾘｰﾄ］（給湯・暖房利用） 
[戸建－空気－A－01～03] 

空気集熱タイプ［通気孔集熱]  
[戸建－空気－C－01～02] 

空気集熱タイプ［蓄熱ｺﾝｸﾘｰﾄ］（暖房利用） 
[戸建－空気－B－01～03] 

強制循環・直接集熱タイプ［放熱タンク］ 

[戸建－強制－AA－01] 

 
強制循環・直接集熱タイプ [開放タンク] 

[戸建－強制－AB－01～03] 

 

強制循環・間接集熱タイプ  (補助熱源[ガス給湯器]分離型) 

[戸建－強制－E－01] （補助熱源[ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ]外調機一体型) 

 
強制循環・間接集熱タイプ  (補助熱源[ガス給湯器]分離型) 

[戸建－強制－F－01]（補助熱源[ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ]外調機分離型）

型) 

 

自然循環・直接集熱タイプ（補助熱源分離型） 

[戸建－自然－A－01] 

 



25 

 

 

 管理番号：戸建－強制―Ａ―01 

強制循環・間接集熱タイプ（補助熱源分離型） 

集熱器（液体集熱式）と蓄熱槽との間を強制循環によって熱搬送を行い、間接集熱式により集熱する

ものであって、補助熱源が分離されたシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○集熱器の取付け方法が屋根一体型で集熱配管が建物内に格納されているシステム、又は以下の①～

⑤の５項目うち３項目以上（但し①～③の２項目を含む）の要件を満たしているシステム 

①ＤＣ集熱ポンプを使用した効率的な制御や、集熱方法の工夫などにより補機動力を削減しているもの。 

②蓄熱槽容量が大きく（300ℓ以上）かつ発泡プラスチック系の断熱材を使用するなどにより放熱ロスを抑

え、天候による太陽熱の変動を緩和しているもの、又はＪＩＳA4113：2011（太陽蓄熱槽）の 9.2「保温

性能試験」での熱損失係数 KA が蓄熱槽容量 V（㎥）に対して 2.0W/K以下のもの。 

③リモコン設定温度以上の太陽熱が蓄熱槽に貯湯されている場合、補助熱源を焚かず出湯温度に調整でき

るなど、様々な補助熱源機との接続において太陽熱が補助熱源より優先的に利用される仕組みや回路が

組込まれているもの 

④太陽熱を給湯だけでなく暖房等に利用するなど太陽熱利用の多様化が図られているもの  

⑤集熱器の集熱効率の向上、システムの品質向上、利用者や施工事業者の利便性の向上に繋がる技術や工

夫が組込まれたもの  

給水 

給湯又は 

給湯・暖房等 

 

Ｐ 

蓄
熱
槽 

集熱器  

貯湯ユニット 

補
助
熱
源 

ガス給湯器 

石油給湯器 集熱ポンプ 
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 管理番号：戸建－強制―Ｂ―0１ 

強制循環・間接集熱タイプ（補助熱源[ガス給湯器]一体型） 

集熱器（液体集熱式）と蓄熱槽との間を強制循環によって熱搬送を行い、間接集熱式により集熱する

ものであって、貯湯ユニットに補助熱源機（ガス給湯器）が組込まれたシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○集熱器の取付け方法が屋根一体型で集熱配管が建物内に格納されているシステム、又は以下の①～

⑤の５項目うち３項目以上（但し①～③の２項目を含む）の要件を満たしているシステム 

①ＤＣ集熱ポンプを使用した効率的な制御や、集熱方法の工夫などにより補機動力を削減しているもの。 

②蓄熱槽容量が大きく（300ℓ以上）かつ発泡プラスチック系の断熱材を使用するなどにより放熱ロスを抑

え、天候による太陽熱の変動を緩和しているもの、又はＪＩＳA4113：2011（太陽蓄熱槽）の 9.2「保温

性能試験」での熱損失係数 KA が蓄熱槽容量 V（㎥）に対して 2.0W/K以下のもの。 

③リモコン設定温度以上の太陽熱が蓄熱槽に貯湯されている場合、補助熱源を焚かず出湯温度に調整でき

るなど、太陽熱が補助熱源より優先的に利用される仕組みや回路が組込まれているもの 

④太陽熱を給湯だけでなく暖房や追炊きに利用するなど太陽熱利用の多様化が図られているもの  

⑤集熱器の集熱効率の向上、システムの品質向上、利用者や施工事業者の利便性の向上に繋がる技術や工

夫が組込まれたもの 

 

給水 

 

Ｐ 

蓄
熱
槽 

集熱器  

貯湯ユニット 

補
助
熱
源 

ガス給湯器 

集熱ポンプ 

都市ガス 

LPガス 

給湯 又は 
給湯・暖房等 
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 管理番号：戸建－強制―Ｃ―01 

強制循環・間接集熱タイプ（補助熱源[ヒートポンプ給湯器]一体型） 

集熱器（液体集熱式）と蓄熱槽との間を強制循環によって熱搬送を行い、間接集熱式により集熱する

ものであって、補助熱源機にヒートポンプ給湯器を使用したシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○集熱器の取付け方法が屋根一体型で集熱配管が建物内に格納されているシステム、又は以下の①～

⑤の５項目うち３項目以上（但し①～③の２項目を含む）の要件を満たしているシステム 

①ＤＣ集熱ポンプを使用した効率的な制御や、集熱方法の工夫などにより補機動力を削減しているもの。 

②利用者が夜間の沸き上げをカットできる機能や、翌日の天候を予測して夜間の沸き上げを抑える機

能などを備えており、リモコン設定温度以上の太陽熱が蓄熱槽に貯湯されている場合には、補助熱源を

焚かず出湯温度に調整できるなど、太陽熱が補助熱源より優先的に利用される仕組みが組込まれている

もの 

③蓄熱槽容量が大きく（300ℓ以上）かつ発泡プラスチック系の断熱材を使用するなどにより放熱ロスを抑

え、天候による太陽熱の変動を緩和しているもの、又はＪＩＳA4113：2011（太陽蓄熱槽）の 9.2「保温

性能試験」での熱損失係数 KA が蓄熱槽容量 V（㎥）に対して 2.0W/K以下のもの。 

④太陽熱が給湯だけでなく暖房や追炊きに利用されるなど太陽熱利用の多様化が図られているもの  

⑤集熱器の集熱効率の向上、システムの品質向上、利用者や施工事業者の利便性の向上に繋がる技術や工

夫が組込まれたもの 

  

集熱器 
 

供給範囲 

 

給湯 

補助熱源機 
三方弁 

[ﾐｷｼﾝｸﾞ] 

Ｐ 

給水 

貯
湯
槽 

Ｐ 
 

Ｐ 
  

 

熱交 
熱交 

ガス 

給水 

給湯 

集熱器  

 

Ｐ 

蓄
熱
槽 

貯湯ユニット 

補
助
熱
源 

ヒートポンプ給湯器 

集熱ポンプ 

電気 
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 管理番号：戸建－強制―Ｄ―01 

強制循環・間接集熱タイプ[蓄熱コンクリート]  

集熱器（液体集熱式）と蓄熱槽との間を強制循環により熱搬送を行い、間接集熱式により集熱するも

のであって、暖房用の熱を蓄える蓄熱コンクリートを有するシステム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給湯 

 

給水 

熱媒タンク 

蓄
熱
槽 

 （ガス等） 補助熱源機 

 

給熱パイプ

湯 

集熱器＊１ 
（液体集熱式） 

  

 
 

暖房 

蓄熱コンクリート 

（土間コンクリート） 
都市ガス・LPガス・灯油 

＊１ 集熱器は屋根一体型 
＊２ 集熱配管は建物内に格納 

集熱配管＊２ 

（土間コンクリート） 

（床下は暖房機能を確保する上で必

要となる適切な断熱等の設計） 

Ｐ 

Ｐ 
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 管理番号：戸建－強制―E―01 

強制循環・間接集熱タイプ 

（補助熱源[ガス給湯器]分離型、補助熱源[ヒートポンプチラー]外調機一体型） 

集熱器（液体集熱式）と蓄熱槽との間を強制循環によって熱搬送を行い、間接集熱式により集熱する

ものであって、外調機を有するもので、太陽熱を給湯、暖房、除湿冷房に利用するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○集熱器の取付け方法が屋根一体型で集熱配管が建物内に格納されているシステム、又は以下の①～

⑤の５項目うち３項目以上（但し①～③の２項目を含む）の要件を満たしているシステム 
①ＤＣ集熱ポンプを使用した効率的な制御や、集熱方法の工夫などにより補機動力を削減しているもの。 

②蓄熱槽容量が大きく（300ℓ以上）かつ発泡プラスチック系の断熱材を使用するなどにより放熱ロスを抑

え、天候による太陽熱の変動を緩和しているもの、又はＪＩＳA4113：2011（太陽蓄熱槽）の 9.2「保温

性能試験」での熱損失係数 KA が蓄熱槽容量 V（㎥）に対して 2.0W/K以下のもの。 

③リモコン設定温度以上の太陽熱が蓄熱槽に貯湯されている場合、補助熱源を焚かず出湯温度に調整でき

るなど、様々な補助熱源機との接続において太陽熱が補助熱源より優先的に利用される仕組みや回路が

組込まれているもの 

④太陽熱を給湯だけでなく暖房等に利用するなど太陽熱利用の多様化が図られているもの  

⑤集熱器の集熱効率の向上、システムの品質向上、利用者や施工事業者の利便性の向上に繋がる技術や工

夫が組込まれたもの  

給水 

給湯 

集熱器  

貯湯ユニット 

補
助
熱
源 

ガス給湯器 

集熱ポンプ 

デシカント 

空調機＊1 間接気化式 

冷却器 

Ｐ 

補助熱源 

[ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ] 

暖房 

除湿冷房 外気 

＊1除湿剤：スポンジ酸化チタン 

排気吹出 

ユニット[外調機] 

都市ガス 

LPガス 

電気 

排気吹込 

 

蓄
熱
槽 
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 管理番号：戸建－強制―Ｆ―01 

強制循環・間接集熱タイプ 

（補助熱源[ガス給湯器]分離型、補助熱源[ヒートポンプチラー]外調機分離型） 

集熱器（液体集熱式）と蓄熱槽との間を強制循環によって熱搬送を行い、間接集熱式により集熱する

ものであって、外調機を有するもので、太陽熱を給湯、暖房、除湿冷房に利用するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○集熱器の取付け方法が屋根一体型で集熱配管が建物内に格納されているシステム、又は以下の①～

⑤の５項目うち３項目以上（但し①～③の２項目を含む）の要件を満たしているシステム 
①ＤＣ集熱ポンプを使用した効率的な制御や、集熱方法の工夫などにより補機動力を削減しているもの。 

②蓄熱槽容量が大きく（300ℓ以上）かつ発泡プラスチック系の断熱材を使用するなどにより放熱ロスを抑

え、天候による太陽熱の変動を緩和しているもの、又はＪＩＳA4113：2011（太陽蓄熱槽）の 9.2「保温

性能試験」での熱損失係数 KA が蓄熱槽容量 V（㎥）に対して 2.0W/K以下のもの。 

③リモコン設定温度以上の太陽熱が蓄熱槽に貯湯されている場合、補助熱源を焚かず出湯温度に調整でき

るなど、様々な補助熱源機との接続において太陽熱が補助熱源より優先的に利用される仕組みや回路が

組込まれているもの 

④太陽熱を給湯だけでなく暖房等に利用するなど太陽熱利用の多様化が図られているもの  

⑤集熱器の集熱効率の向上、システムの品質向上、利用者や施工事業者の利便性の向上に繋がる技術や工

夫が組込まれたもの  

 

給水 

給湯 

集熱器  

貯湯ユニット 

補
助
熱
源 

ガス給湯器 

集熱ポンプ 

 

デシカント空調機＊1 間接気化式 

冷却器 

Ｐ 

補助熱源 

[ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗ

ｰ] 

暖房 

除湿冷房 外気 

＊1除湿剤：スポンジ酸化チタン 

排気吹出 

ユニット[外調機] 

都市ガス 

LPガス 

電気 

排気吹込 

 

蓄
熱
槽 
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 管理番号：戸建－強制―AA―01 

強制循環・直接集熱タイプ[放熱タンク]  

集熱器（液体集熱式）と蓄熱槽との間を強制循環により熱搬送を行い、直接集熱式により集熱するも

のであって、暖房用の熱を蓄え放熱する放熱タンクを有するシステム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨水又は給水 

 
補
助
熱
源
機 

＊１集熱器は貯湯タイプで、集熱方法は間欠運転で重力落水式に

より集熱のための補助動力が少ないこと。また、低温集熱さ

れていること。 

＊２断熱施工された床下と大型（約３t以上）の放熱タンクとが１つ

の蓄熱システムとして機能していること。 

 

 
 

暖房 ペレット 

都市ガス 

LPガス等 

集
熱
配
管 

放熱タンク＊２ 

（土間コンクリート） 

給水 

雨水 

濾過フィルター

付軒樋 

集熱器＊１ 
（液体集熱式） 

雨水流入調整器 （床下は暖房機能を確保する上で必

要となる適切な断熱等の設計） 

Ｐ 
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 管理番号：戸建－強制―AB―01 

強制循環・直接集熱タイプ[開放タンク] 

（補助熱源[ガス給湯器]分離型） 

集熱器（液体集熱式）と蓄熱槽との間を強制循環によって熱搬送を行い、直接集熱式により集熱する

ものであって、補助熱源が分離されたシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○集熱器の取付け方法が屋根一体型で集熱配管が建物内に格納されているシステム、又は以下の①～

④の４項目うち３項目以上（但し①～③の２項目を含む）の要件を満たしているシステム 
①ＤＣ集熱ポンプを使用した効率的な制御や、集熱方法の工夫などにより補機動力を削減しているもの。 

②蓄熱槽容量が大きく（300ℓ以上）かつ発泡プラスチック系の断熱材を使用するなどにより放熱ロスを抑

え、天候による太陽熱の変動を緩和しているもの、又はＪＩＳA4113：2011（太陽蓄熱槽）の 9.2「保温

性能試験」での熱損失係数 KA が蓄熱槽容量 V（㎥）に対して 2.0W/K以下のもの。 

③リモコン設定温度以上の太陽熱が蓄熱槽に貯湯されている場合、補助熱源を焚かず出湯温度に調整でき

るなど、様々な補助熱源機との接続において太陽熱が補助熱源より優先的に利用される仕組みや回路が

組込まれているもの 

④集熱器の集熱効率の向上、システムの品質向上、利用者や施工事業者の利便性の向上に繋がる技術や工

夫が組込まれたもの  

 

給水 

給湯 
蓄
熱
槽 

（開
放
タ
ン
ク
） 

 

太陽光・太陽熱 

ハイブリッドパネル 
 

貯湯ユニット 

補
助
熱
源 

ガス給湯器 

集熱ポンプ 

＊1潜熱蓄熱材（オプション） 
都市ガス 

LPガス 

発電 

Ｐ 

熱交換器 

Ｐ 

＊1 
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 管理番号：戸建－強制―AB―02 

強制循環・直接集熱タイプ[開放タンク] 

（補助熱源[ガス給湯器]分離型、補助熱源[ヒートポンプチラー]分離型） 

集熱器（液体集熱式）と蓄熱槽との間を強制循環によって熱搬送を行い、直接集熱式により集熱する

ものであって、補助熱源が分離されたシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○集熱器の取付け方法が屋根一体型で集熱配管が建物内に格納されているシステム、又は以下の①～

⑤の５項目うち３項目以上（但し①～③の２項目を含む）の要件を満たしているシステム 
①ＤＣ集熱ポンプを使用した効率的な制御や、集熱方法の工夫などにより補機動力を削減しているもの。 

②蓄熱槽容量が大きく（300ℓ以上）かつ発泡プラスチック系の断熱材を使用するなどにより放熱ロスを抑

え、天候による太陽熱の変動を緩和しているもの、又はＪＩＳA4113：2011（太陽蓄熱槽）の 9.2「保温

性能試験」での熱損失係数 KA が蓄熱槽容量 V（㎥）に対して 2.0W/K以下のもの。 

③リモコン設定温度以上の太陽熱が蓄熱槽に貯湯されている場合、補助熱源を焚かず出湯温度に調整でき

るなど、様々な補助熱源機との接続において太陽熱が補助熱源より優先的に利用される仕組みや回路が

組込まれているもの 

④太陽熱を給湯だけでなく暖房等に利用するなど太陽熱利用の多様化が図られているもの  

⑤集熱器の集熱効率の向上、システムの品質向上、利用者や施工事業者の利便性の向上に繋がる技術や工

夫が組込まれたもの  

 

給水 

給湯 
蓄
熱
槽 

（開
放
タ
ン
ク
） 

 

太陽光・太陽熱 

ハイブリッドパネル 
 

貯湯ユニット 

補
助
熱
源 

ガス給湯器 

集熱ポンプ 

補助熱源 

[ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ] 

＊1潜熱蓄熱材（オプション） 
都市ガス 

LPガス 

電気 

発電 

Ｐ 

熱交換器 

Ｐ 

Ｐ 

暖房 

（暖房戻り） ＊1 

Ｐ 
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 管理番号：戸建－強制―AB―03 

強制循環・直接集熱タイプ[開放タンク] 

（補助熱源[ガス給湯器]分離型、補助熱源[ガス燃焼装置]分離型） 

集熱器（液体集熱式）と蓄熱槽との間を強制循環によって熱搬送を行い、直接集熱式により集熱する

ものであって、補助熱源が分離されたシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○集熱器の取付け方法が屋根一体型で集熱配管が建物内に格納されているシステム、又は以下の①～

⑤の５項目うち３項目以上（但し①～③の２項目を含む）の要件を満たしているシステム 
①ＤＣ集熱ポンプを使用した効率的な制御や、集熱方法の工夫などにより補機動力を削減しているもの。 

②蓄熱槽容量が大きく（300ℓ以上）かつ発泡プラスチック系の断熱材を使用するなどにより放熱ロスを抑

え、天候による太陽熱の変動を緩和しているもの、又はＪＩＳA4113：2011（太陽蓄熱槽）の 9.2「保温

性能試験」での熱損失係数 KA が蓄熱槽容量 V（㎥）に対して 2.0W/K以下のもの。 

③リモコン設定温度以上の太陽熱が蓄熱槽に貯湯されている場合、補助熱源を焚かず出湯温度に調整でき

るなど、様々な補助熱源機との接続において太陽熱が補助熱源より優先的に利用される仕組みや回路が

組込まれているもの 

④太陽熱を給湯だけでなく暖房等に利用するなど太陽熱利用の多様化が図られているもの  

⑤集熱器の集熱効率の向上、システムの品質向上、利用者や施工事業者の利便性の向上に繋がる技術や工

夫が組込まれたもの  

 

 

 

給水 

給湯 
蓄
熱
槽 

（開
放
タ
ン
ク
） 

 

太陽光・太陽熱 

ハイブリッドパネル 
 

貯湯ユニット 

補
助
熱
源 

ガス給湯器 

集熱ポンプ 

補助熱源 
[ガス燃焼装置] 

＊1潜熱蓄熱材（オプション） 
都市ガス 

LPガス 

都市ガス・LPガス 

発電 

Ｐ 

熱交換器 

Ｐ 

Ｐ 

暖房 

（暖房戻り） ＊1 
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 管理番号：戸建－自然―A―01 

自然循環・直接集熱タイプ（補助熱源分離型） 

集熱部と貯湯部との間を自然循環により熱搬送し、直接集熱式により集熱するものであって、補助熱

源が分離されたシステム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給湯 

給水 

 補
助
熱
源
機 

 
太陽熱温水器［直付］＊１ 
（自然循環） 

 

都市ガス・LPガス・灯油 

＊１ ＪＩＳA 4111：2011（太陽熱温水器）の 9.2「保温性能試験」での熱損失係数 KAが

2.0W/K 以下のもの。 

＊２ リモコン設定温度以上の太陽熱が蓄熱槽に貯湯されている場合、補助熱源を焚かず

出湯温度に調整できるなど、様々な補助熱源機との接続において太陽熱が補助熱

源より優先的に利用される仕組みや回路が組込まれているもの 

 

ソーラー接続ユニット＊２ 

Ｐ 

蓄

熱

コ

ン

ク

リ

ー

ト 

（

土

間

コ

ン

ク

リ

ー

ト

） 
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 管理番号：戸建－空気―Ａ―01 

空気集熱タイプ[蓄熱コンクリート]（給湯・暖房利用） 

空気集熱式集熱器で暖められた空気を集熱ファンにより強制的に室内に送風するものであって、暖房

用の熱を蓄える蓄熱コンクリートを有するもので、太陽熱を暖房と給湯に利用するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水 

外気 

ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ＊３ 

 

  

 
蓄
熱
槽 

貯湯ユニット 

 
給湯等 補

助
熱
源
機 

 

床下蓄熱層 

集熱器＊１ 

（空気集熱式） 

 暖房 

集熱ダクト＊２ 

蓄熱コンクリート 

（土間コンクリート） 

棟ダクト 
ガラス付集熱面 

太陽光発電（有・無） 

＊１ 集熱器は屋根一体型 

＊２ 集熱ダクト、集熱配管は建物内に格納 

＊３ 夏期の夜間に涼しい外気を室内に自動的に取入れる制御機能があること。 

＊4 

ガラスなし集熱面 

都市ガス・LPガス 

電気、灯油 

集熱配管＊２ 

（床下は暖房機能を確保する上で必

要となる適切な断熱等の設計） 
＊4 補助熱源機がガス給湯器で貯湯ユニットと一体に

なったタイプ、ヒートポンプ給湯器を使用したタイプ、及

び補助熱源が分離されているタイプがある。 
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 管理番号：戸建－空気―Ａ―02 

空気集熱タイプ[蓄熱コンクリート]（給湯・暖房利用） 

空気集熱式集熱器で暖められた空気を集熱ファンにより強制的に室内に送風するものであって、暖房

用の熱を蓄える蓄熱コンクリートを有するもので、太陽熱を暖房と給湯に利用するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蓄
熱
槽 

＊１ 集熱器は屋根一体型 
＊２ 集熱ダクト、集熱配管は建物内に格納 

＊３ 夏期の夜間に涼しい外気を室内に自動的に取入れる制御機能があること。 

 
都市ガス・LPガス 
電気、灯油 

集
熱
配
管 

＊２ 

切替

ユニ

ット  

ガラスなし又はガラス式 

給湯等 

補
助
熱
源
機  

床下蓄熱層 

集熱器＊１ 

（空気集熱式） 

メインチャンバー 

切替ユニット＊３ 

 
暖房 

取入ファン 

集熱ダクト＊２ 

蓄熱コンクリート 

（土間コンクリート） （床下は暖房機能を確保する上で必

要となる適切な断熱等の設計） 

採熱板 

切替ユ

ニット 

外気 
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 管理番号：戸建－空気―A―03 

空気集熱タイプ[蓄熱コンクリート]（給湯・暖房利用） 

空気集熱式集熱器で暖められた空気を集熱ファンにより強制的に室内に送風するものであって、暖房

用の熱を蓄える蓄熱コンクリートを有するもので、太陽熱を暖房と給湯に利用するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蓄
熱
槽 

＊１ 集熱器は屋根一体型 
＊２ 集熱ダクト、集熱配管は建物内に格納 
＊３ 夏期の夜間に涼しい外気を室内に自動的に取入れる制御機能があること。 

 

 
都市ガス・LPガス 
電気、灯油 

集
熱
配
管 

＊２ 

切替

ユニ

ット  

ガラスなし又はガラス式 

給湯等 

補
助
熱
源
機  

床下蓄熱層 

集熱器＊１ 

（空気集熱式） 

ファンコイル 

ユニット＊３ 

 
暖房 

集熱ダクト＊２ 

切替ユニット 

蓄熱コンクリート 

（土間コンクリート） 

外気 排気 

採熱板 

切替ユ

ニット 

室内空気

取入れ 

（床下は暖房機能を確保する上で必

要となる適切な断熱等の設計） 
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 管理番号：戸建－空気―Ｂ―01 

空気集熱タイプ[蓄熱コンクリート]（暖房利用） 

空気集熱式集熱器で暖められた空気を集熱ファンにより強制的に室内に送風するものであって、暖房

用の熱を蓄える蓄熱コンクリートを有するもので、太陽熱を暖房に利用するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊１ 集熱器は屋根一体型 
＊２ 集熱ダクトは建物内に格納 

＊３ 日射状況に応じた自動運転制御により蓄熱・暖房が効率的に行える制御があること 

集熱ダクト＊２ 

外気 

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ＊３ 

床下配管 

集熱器＊１ 
（空気集熱式） 

 

  
暖房 

チャンバー 

太陽光発電 

切替ユニット 

蓄熱コンクリート 

（土間コンクリート） 

室内吹出システム  （オプション） 

 
熱交換 

ユニット 吸気ファン 

吹出口 

（床下は暖房機能を確保する上で必

要となる適切な断熱等の設計） 
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 管理番号：戸建－空気―B―02 

空気集熱タイプ[蓄熱コンクリート]（暖房利用） 

空気集熱式集熱器で暖められた空気を集熱ファンにより強制的に室内に送風するものであって、暖房

用の熱を蓄える蓄熱コンクリートを有するもので、太陽熱を暖房に利用するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１ 集熱器は屋根一体型 
＊２ 集熱ダクト、集熱配管は建物内に格納 

＊３ 暖めた外気を取入れる時は、主な換気装置と連動を図り不要な換気運転を防ぐこ

とができる制御になっていること。ファンモーターは、集熱温度を一定に保つため

温度比例制御になっていること。また、夏期に室内棟頂部の熱気溜まりを軒先か

ら排出できる制御及び夏期の夜間に涼しい外気を室内に自動的に取入れる制御

があること。 

 

ガラスなし又はガラス式 

床下蓄熱層 

集熱器＊１ 

（空気集熱式） 

ファンコイル 

ユニット＊３ 

 
暖房 

集熱ダクト＊２ 

切替ユニット 

蓄熱コンクリート 

（土間コンクリート） 

外気 

 

採熱板 

切替ユ

ニット 

室内空気 

取入れ 

排気 

（床下は暖房機能を確保する上で必

要となる適切な断熱等の設計） 
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 管理番号：戸建－空気―B―03 

空気集熱タイプ[蓄熱コンクリート]（暖房利用） 

空気集熱式集熱器で暖められた空気を集熱ファンにより強制的に室内に送風するものであって、暖房

用の熱を蓄える蓄熱コンクリートを有するもので、太陽熱を暖房に利用するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外気 

ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ＊３ 

HEMS 

 

床下蓄熱層 

集熱器＊１ 

（空気集熱式） 

 暖房 

集熱ダクト＊２ 

蓄熱コンクリート 

（土間コンクリート） 

棟ダクト 
ガラス付集熱面 

太陽光発電（有・無） 

＊１ 集熱器は屋根一体型 

＊２ 集熱ダクト、集熱配管は建物内に格納 

＊３ 夏期の夜間に涼しい外気を室内に自動的に取入れる制御機能があること。暖めた外気を

取入れる時は、主な換気装置と連動を図り不要な換気運転を防ぐことができる制御にな

っていること。 

＊４ 太陽熱利用量やエラー履歴を施工工務店、メーカーに送信するシステムが構築されてお

り、これらの情報をもとに故障等への速やかな対応が可能になっていること。 

 

ガラスなし集熱面 

（床下は暖房機能を確保する上で必

要となる適切な断熱等の設計） 

オプション 

通信機器＊４ 

（ｴｺﾅﾋﾞﾀｰﾐﾅﾙ等） 
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 管理番号：戸建－空気―Ｃ―0１ 

空気集熱タイプ[通気孔集熱]  

空気集熱式集熱器[通気孔集熱パネル]で暖められた空気を集熱ファンにより強制的に室内に送風する

ものであって、太陽熱を暖房に利用するシステム 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暖房 

透
過
性
プ
ラ
ス
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＊１通気孔集熱パネルは屋根又は壁一体型 

＊２通気孔集熱パネルは壁一体型（通気孔集熱パネルと、その周囲の外壁材の高さが概ね

同等の仕上がりになっているなど外壁と一体化した外観が保たれていること） 
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 管理番号：戸建－空気―C―02 

空気集熱タイプ[通気孔集熱] 

太陽光発電が取付けられ空気集熱式集熱器[通気孔集熱パネル]で暖められた空気を集熱ファンにより

強制的に室内に送風するものであって、太陽熱を暖房に利用するシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通気孔集熱パネル＊１ 

太陽光発電 

暖房 

＊１ 通気孔集熱パネルは 

屋根又は壁一体型 


