
 

 

設置場所 ○○○○ 図面名称 設置場所見取図（例１） 

作成者 ○○会社 氏名 － － 作成日 2021.10.11 

出入口 

道路 

充電スペース 

建物 

記入例 

案内板 600X600mm 

両面 

待機スペース 



 

 

設置場所 ○○○○ 図面名称 電気系統図（例１） 

作成者 ○○会社 氏名 － － 作成日 2021.10.11 

 

既存キュービクル 

3Φ3W 6600V 50Hz 

3Φ3W 150kVA 

6600V/210V 50Hz 

ELCB 3P 225AF 200AT 

 

開閉器盤 

メーカー名：○○○○ 

型式：○○○○ 

 

急速充電設備 

メーカー名：○○○○ 

型式：○○○○ 

MCCB 3P 225AF 200AT 

Ec 

CVT100 

IV14 

CVT100 

IV14 

金属製外箱に接地 

 

接地 

電力量計 

CVT100 

IV14 

電力量計収納箱 

記入例 



 

 

設置場所 ○○○○ 図面名称 配線ルート図（例１） 

作成者 ○○会社 氏名 縮尺 1/300 作成日 2021.10.11 

CVT100 75m 

IV14 75m 

E75(ねじなし電線管) 10m 

FEP80 65m 

出入口 

道路 

開閉器盤 

既存キュービクル 

建物 

CVT100、IV14 (FEP80)  

埋設配管 5m 

埋設幅（0.3m）、埋設深さ（0.6m） 

プルボックス(2 個) 

配線、配管の全長 

CVT100、IV14 

 (E75) 

外壁配管 5m 

CVT100、IV14 (FEP80)  

露出配管 20m 
CVT100、IV14 (E75) 

外壁配管 5m 

CVT100、IV14 (FEP80)  

屋根配管 40m 

電力量計収納箱 

急速充電設備 

バリカー 

記入例 

充電スペース 

待機スペース 



 

 

設置場所 ○○○○ 図面名称 平面図（例１） 

作成者 ○○会社 氏名 縮尺 1/150 作成日 2021.10.11 

開閉器盤 

建物 

電力量計収納箱 

急速充電設備 

バリカー 

充電スペース(5mX2.5m) 

待機スペース(5mX2.5m) 

車止め 

急速充電設備基礎仕様 コンクリート W950 X D650 X H700(mm) 

急速充電設備基礎 

路面表示 

(1mX1m) 

ライン 

案内板仕様 

案内板 600X600mm 

両面 記入例 

600 



 

 

設置場所 ○○○○ 図面名称 設置場所見取図（例 2） 

作成者 ○○会社 氏名 － － 作成日 2021.10.15 

道路 

出入口 

充電スペース 

歩道 

建物 
記入例 

案内板 600X600mm 

両面 



 

 

設置場所 ○○○○ 図面名称 平面図（例 2） 

作成者 ○○会社 氏名 縮尺 1/50 作成日 2021.10.15 

道路 

出入口 

充電スペース(5mX2.5m) 

車止め 

引込柱 

開閉器盤 

急速充電設備 

急速充電設備基礎 

0.4m 

歩道 

建物 

600 

案内板仕様 

記入例 

案内板 600X600mm 

両面 

急速充電設備基礎仕様 コンクリート W0.8X D1.1 X H0.3(m) 

路面表示(1mX1m) 



 

 

設置場所 ○○○○ 図面名称 電気系統図（例２） 

作成者 ○○会社 氏名 － － 作成日 2021.10.15 

 

3Φ3W 200V 

ELCB 3P3E 225AF 200AT 

 

接地 

CVT100 

IV14 

WHM 

CT 

Ec 

CVT100 

記入例 

急速充電設備 

メーカー名：○○○○ 

型式：○○○○ 

開閉器盤 

メーカー名：○○○○ 

型式：○○○○ 



 

 

設置場所 ○○○○ 図面名称 配線ルート図（例 2） 

作成者 ○○会社 氏名 縮尺 1/50 作成日 2021.10.15 

CVT100 33m 

IV14 7m 

E75(ねじなし電線管) 15m 

FEP80 5m 

防水プリカ#76 8m 

道路 

出入口 

充電スペース 

車止め 

配線、配管の全長 

引込柱の建柱仕様 

 長さ 8m、鋼管柱 

 根入れを全長の１／６とする 

 根巻コンクリート 

CVT100 (防水プリカ#76) 

露出配管 8m 

引込柱側面図 

CT 

電力会社引込み 

引込柱 

CVT100 

盤内 5m 

開閉器盤 

接地棒 

引込柱 

開閉器盤 

CVT100 (E75) 

露出配管 15m 

急速充電設備 

急速充電設備基礎 

CVT100 (FEP80)  

埋設配管 5m 

埋設幅（0.3m）、埋設深さ（0.6m） 

 

IV14 2m 

地面 

接地棒 

IV14 

5m 

歩道 

建物 

ライト 

電力会社引込み 

記入例 



 

 

設置場所 ○○○○マンション 図面名称 設置場所見取図（例３） 

作成者 ○○会社 氏名 － － 作成日 2021.11.17 

７ 

６ 

３ 

２ 

１ 

８ 

5 4 

電気室 

充電スペース（計 8スペース） 

エントランス 

階段 

階段 階段 

27.25m 

出入口 出入口 

エレ 

ベータ 

道路 

記入例 



 

 

設置場所 ○○○○マンション 図面名称 平面図（例３） 

作成者 ○○会社 氏名 縮尺 1/120 作成日 2021.11.17 

充
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７ 

６ 

３ 

２ 

１ 

８ 

5 4 

電気室 

新設分電盤 

 

既設盤 

 

充電コンセント７ 

 
充電コンセント６ 

 

充電コンセント３ 

 

充電コンセント２ 

 

充電コンセント１ 

 

充電コンセント８ 

 

充電スペース（計 8スペース） 

エントランス 

階段 

階段 階段 

ライン 

(既設) 

 
車止め(既設) 

 

2.5m 

2.5m 

2.5m 

2.7m 

2.7m 

2.4m 2.4m 5.4m 

出入口 出入口 

エレ 

ベータ 

ライン 

(既設) 

 

ライン 

(新設) 

 

ライン 

(新設) 

 

車止め(新設・対象外) 

 

バリカー 

対象外 

バリカー 

対象外 

バリカー 

対象 

5.4m 

5.4m 

道路 

記入例 



 

 

設置場所 ○○○○マンション 図面名称 電気系統図（例３） 

作成者 ○○会社 氏名 － － 作成日 2021.11.17 

 

 

既存盤 

1Φ3W 100/200V  

ELCB 3P2E 225AF 200AT 

分電盤 

メーカー名：○○○○ 

型式：○○○○ 

充電コンセント（計８個） 定格 AC200V、20A 

メーカー名：〇〇〇〇 

型式：〇〇〇〇 

Ec 

注．接地種別は電気設

備技術基準の記載方法

(Ec、Ed など)で記載し

てください。 

CVT60 

金属製外箱に接地 

MCCB 3P2E 225AF 200AT 

MCCB 2P2E 20A 

（計８個） 

CV3.5-3C 

アース 

IV22 

アース 

アース 



 

設置場所 ○○○○マンション 図面名称 配線ルート図（例３） 

作成者 ○○会社 氏名 縮尺 1/120 作成日 2021.11.17 

CV3.5-3C 237m 

CVT60 8m 

IV22 8m 

VE70(硬質ビニル電線管) 23m 

VE54(硬質ビニル電線管) 49m 

VE28(硬質ビニル電線管) 35m 

７ 
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２ 

１ 

８ 

5 4 

電気室 

新設分電盤 

 

既設盤 

 

充電コンセント７ 

 
充電コンセント６ 

 

充電コンセント３ 

 

充電コンセント２ 

 

充電コンセント１ 

 

充電コンセント８ 
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充電スペース（計 8 スペース） 

エントランス 

階段 

階段 階段 
エレベータ 

27.25m 

出入口 出入口 

配線、配管の全長 

CV3.5-3C 8 本 (VE70) 

梁面配管 4m 

CVT60、IV22 (VE70) 

梁面配管 8m 

CV3.5-3C 6 本 (VE70) 

梁面配管 11m 

CV3.5-3C 2 本 (VE54) 

壁面配管 9m 

CV3.5-3C 1 本 (VE28) 

壁面配管 8m 

CV3.5-3C ２本 (VE54) 

梁面配管 15m 

CV3.5-3C 3 本 (VE54) 

壁面配管 6m 

CV3.5-3C 2 本 (VE54) 

壁面配管 ４m 

CV3.5-3C 3 本 (VE54) 

梁面配管 15m 

CV3.5-3C 1 本 (VE28) 

壁面配管 4m 

CV3.5-3C 1 本 (VE28) 

壁面配管 4m 

CV3.5-3C 1 本 (VE28) 

壁面配管 4m 

記入例 
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